PROJEKTOWANA SZAFA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO SOZ

— szafa wolnostojgca umieszczona przy istniejgcym budynku technicznym
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DANE TECHNICZNE:

1. NAPIECIE ZNAMIONOWE: 230/400V
2. NAPIECIE ZNAMIONOWE IZOLACJI: 500V

3. STOPIEN OCHRONNOSCI: IP44

4, KLASA IZOLACI: I

PARAMETRY SIECI:

1. NAPIECIE SIECI: - 230,400V
2. UKLAD SIECI ZASILAJACEY: - IN-C
3. UKLAD SIECI ODBIORCZEJ: - IN-C

4, DODATKOWA OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA:

- polqczyc z istn. uziomem bud. techniczne_go
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REWIZJA DATA
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ADRES

44-201 RYBNIK, ul. GLIWICKA 33 I —

PROJEKTOWAL

NR UPR. PROJ.

inz. T. Mania

P

— SIEC ZASILAJACA:

— INSTALACJA ODBIORCZA:

3. Moc szczytowa:

— SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
WG PN-HD 60364-4-41

— SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
WG PN-HD 60364-4-41

- Psz= 6,97kW
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