PROJEKTOWANA TABLICA TB | EGENDA:

— zabudowa natynkowa w budynku apteki

(ZASILANIE Z NAJBLIZSZEJ LATARNI)
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UWAGI:

1. Uktad pracy instalacji: TN-C=S, 230/400V, 50Hz.

2. Ochrona przeciwporazeniowa: — Samoczynne Wylqczenie Zasilania
J. Moc szczytowa Tablicy: Psz=0,16kW

4, Typ obudowy — natynkowa, IP40 (IKO7). I klasa ochronnosci, kolor
biaty, RAL 9010. Zgodnos¢ z normq PN-EN 60439-3. Wyprowadzenie
obwoddw poprzez listwy zaciskowe.
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Rozdzielnica natynkowa, 2-rzedowa (12modufdw)
o wymiarach (W x SZ x G): 380x318x114.
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